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MaBeinheit < Mittelwert Minimum  Maximum  TrinkwV
1. Alilgemeine Beschreibung
Temperatur °C 7 11,0 10,4 11,6
Geruchsschwellenwert 7 1 1 1  3bei23°C
Geschmack qualitativ 7 ohne ohne ohne é
pH-Wert 7 8,33 8,24 8,41 6,5-9,5 B
Gleichgewichts-pH-Wert 7 8,26 8,21 8,37 g
Calcitlésekapazitat mg/I 7 -0,5 -0,8 -0,1 5 °c
Tribung FTU 7 0,03 0,00 0,04 1,0 g "g’
Farbung (SAK 436 nm) /m 7 0,18 0,14 0,21 0,5 g3
Elektrische Leitféhigkeit 25 °C mS/m | 7 39,0 33,8 43,8 279 oy
Elektrische Leitfahigkeit 20 °C uS/cm | 7 349 303 392 2500 % "8’7
Sauerstoff, gelost mg/l | 2 9,7 9.4 10,0 % 3
el
=
2. Bakteriologische Befunde :)) E
Koloniezahl 20°C ml 7 3 0 9 100] &8
Koloniezahl 36°C ml 7 0 0 1 100 83
Coliforme Bakterien /100 ml 7 0 0 0 00 & (55
Escherichia coli /100ml | 7 0 0 0 of ¢
Clostridium perfringens /100 ml | O n.b. n.b. n.b. 0 S o
Enterokokken /100ml | 7 0 0 0 o g8
> cC
c O
3. Hauptinhaltsstoffe 5 %
©
Kationen 5 E
Natrium mgl 7 294 27.0 32,3 2000 =g
mmol/l | 7 1,279 1,174 1,404 32
Kalium mgl 7 38 3,1 4.3 22
mmol/l | 7 0,096 0,079 0,110 E g
Magnesium mg/| 7 4.8 4.4 5,0 g 2
mmol/l | 7 0,197 0,181 0,206 < c
Calcium mgl 7 40,9 33,8 46,6 =2
mmol/l | 7 1,020 0,843 1,162 28
Barium mg/l | 7 0,03 0,03 0,03 o
Ammonium mg/l | 7 <0,03 <0,03 <0,03 0,50 é E
‘z [}
Anionen i
Chlorid mg/l | 7 37,2 34,4 42,8 250 = E
Nitrat mg/l | 7 2,0 1,7 2,4 500 £ 2
Sulfat mg/!l | 7 92,3 82,4 109,6 250 o®
Fluorid mg/l 7 0,10 0,09 0,11 15| =&
Nitrit mg/l | 7 0,003 0,001 0,006 0,50 5 <
ortho-Phosphat-P mg/| 7 <0,005 <0,005 0,005 % §
)
Wasserharte o=
Gesamter anorganischer =8
Kohlenstoff (TIC) mg/I 7 12,7 11,5 13,5 & §
Saureneutralisations-Kapazitat SNK S 2
4,3 (m-Wert) mmol/l 7 1,129 1,046 1,209 § E
Karbonatharte °dH 7 3,2 29 3,4 O
Summe Erdalkalien mmol/l 7 1,217 1,028 1,368 “g’>§
Gesamtharte dH | 7 6,8 5,7 7,6 =
Hartebereich” 7 weich weich weich ad
Y Summe der Einzelwerte
2 Richtwerte
9 zulassige Hochstkonzentration an freiem Cl, gem. § 20 TrinkwV
4 gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz ®Gesundheitlicher
n.b. nicht bestimmt 1 von 3 Orientierungswert

Vertragsvereinbarungen etc. fiir die Trinkwasserqualitdt gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mdgliche Stérungseinfliisse aus typischen

Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berlicksichtigt.
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Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2023. Sie entsprechen den

derzeitigen Betriebsverhéltnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind mdéglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungel
Normen, Vertragsvereinbarungen etc. fiir die Trinkwasserqualitdt gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mdgliche Stérungseinfliisse aus

typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht beriicksichtigt.

®Gesundheitlicher

= Grenz-
3 werte
MaBeinheit < Mittelwert Minimum Maximum TrinkwV

3. Hauptinhaltsstoffe
Summe geldste organische Stoffe
organisch gebundener Kohlenstoff
(TOC) mg/l 7 3,5 3,0 3,9
Huminstoffe gemessen als
SAK 254 nm /m 7 6,16 5,37 7,06
4. Desinfektionsmittel
Chlor, gesamt mg/l 0 n.b. n.b. n.b. 0,3%
Chlordioxid mg/| 0 n.b. n.b. n.b. 0,2
Chlorit mg/I 0 n.b. n.b. n.b. 0,2
5. Anorganische Spurenstoffe
Aluminium mg/l | 7 0,002 0,001 0,002 0,200
Antimon mg/l | 7 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0050
Arsen mg/l | 7 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,010
Blei mg/l | 7 <0,001 <0,001 <0,001 0,010
Cadmium mg/l | 7 <0,001 <0,001 <0,001 0,0030
Chrom mg/l | 7 <0,001 <0,001 <0,001 0,025
Eisen mg/l | 7 0,006 0,004 0,008 0,200
Kupfer mg/l | 7 <0,001 <0,001 0,0011 2,0
Mangan mg/I 7 <0,001 <0,001 0,001 0,050
Nickel mg/l | 7 <0,001 <0,001 <0,001 0,020
Quecksilber mg/l | 7 <0,0001 <0,0001 0,0001 0,0010
Selen mg/l | 7 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,010
Silizium mg/I 7 7,7 7,3 8,0
Uran mg/l | 7 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,010
Zink mg/l 7 <0,001 <0,001 0,001 52
Cyanid mg/l | 7 <0,001 <0,001 <0,001 0,050
Bor mg/| 7 <0,05 <0,05 <0,05 1,0
Bromat mg/I 7 <0,01 <0,01 <0,01 0,010
6. Organische Spurenstoffe
Pflanzenbehandlungsmittel (nach
Niedersachsischer Landesliste) " mg/l | 7 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00050
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) " mg/I 7 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00010
Benzo-(a)-pyren mg/l | 7 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,000010
Adsorbierbare organisch gebundene
Halogene (AOX) mg/I 7 0,007 <0,005 0,011
Tetrachlormethan mg/| 7 <0,0001 <0,0001 <0,0001
1,2 Dichlorethan mg/l | 7 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0030
Summe
Tetrachlorethen + Trichlorethen mg/| 7 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,010
Trichlormethane " mg/l | 7 <0,001 <0,001 <0,001 0,050
Benzol mg/l | 7 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001

Y Summe der Einzelwerte

2 Richtwerte

3 zuldssige Hochstkonzentration an freiem Cl, gem. § 20 TrinkwV

4 gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

n.b. nicht bestimmt 2von3

Orientierungswert
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MaBeinheit < Mittelwert Minimum  Maximum
Nicht relevante Metaboliten (nrM) Gow ¥
Trifluoressigsaure (TFA) mg/I 7 0,000343 0,000090 0,000500 0,010
2,6 Dichlorbenzamid mg/| 7 <0,000025 <0,000025 <0,000025 0,003
Chloridazondesphenyl mg/I 7 0,000105 0,000032 0,000213 0,003
Chloridazonmethyldesphenyl mg/I 7 <0,000025 <0,000025 <0,000025 0,003
Metazachlorsaure mg/I 7 <0,000025  <0,000025 0,000035 0,003
Metazachlorsulfonsaure mg/| 7 <0,000025 <0,000025 <0,000025 0,003
N,N-dimethylsulfamid mg/| 7 <0,000025 <0,000025 <0,000025 0,001
Metolachlorsaure mg/l 7 <0,000025  <0,000025 0,000035 0,003
Metolachlorsulfonsaure mg/| 7 <0,000025 <0,000025 <0,000025 0,003
Dimethachlormetabolit(CGA 369873) mg/I 7 <0,000025 <0,000025 <0,000025 0,003
Dimethachlorsaure mg/l 7 <0,000025 <0,000025  <0,000025 0,003
Dimethachlorsulfonsaure mg/I 7 <0,000025 <0,000025 <0,000025 0,003
Metolachlorsulfonsdure(NOA413173) mg/I 7 <0,000025  <0,000025  <0,000025 0,003
Y Summe der Einzelwerte
2 Richtwerte
9 zulassige Hochstkonzentration an freiem Cl, gem. § 20 TrinkwV
4 gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz Gesundheitlicher
n.b. nicht bestimmt 3von3 Orientierungswert



